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KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN

wg PN-EN 13501 -1+A1:2010
Numer umowy: 017 41 I 15/R22NP

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sig z trzech stron i dwustronicowego zalEcznika
moZe byc uzywany lub powielany wylqcznie w catoSci.

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okreSla klasyfikacjg systemu profili tarasowych z WPC
zgodnie z procedurami podanymiw PN-EN 13501-1+41:2010.

2. Szczeg6lowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

Wyr6b stosowany do wykonywania podt6g na zewnqtrz pomieszczen np. na tarasach,
werandach, podestach itp.
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Opis wyrobu
Wyr6b opisano ponizej.

System profili tarasowych z WPC.

System sklada sig z dwustronnej deski tarasowej i profili montazowych z kompozytu WPC.

Rysunek deski i profili w zalqczniku.

3. Raporty z badafi lwyniki badaf stanowi4ce podstawg klasyfikacji

3.1 Raporty z badafi

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania

Laboratorium

Badafi Ogniowych

ITB

GAMRAT

Sp6lka Akcyjna

LP02-

01741t15/R18NP

PN-EN ISO

11925-2:2010

LPOl-

01741t15/R18NP

PN-EN ISO

9239-1:2010

(-): nie dotyczy

T: TAK

N: NIE

4 Klasyfikacja ijej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostala okre6lona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

System profili tarasowych z WPC w zakresie reakcji na ogiefi uzyskal klasyfikacjg:

3.2 Wyniki badafi

Metoda badania Parametr
Liczba

badafi

Wyniki

Parametr
ciqgly -
warto56

Srednia (m)

Zgodno66 z
parametrem

PN-EN rSO 1 1925-

2:2010

Ekspozycja 15 s

F, s150 mm 6 (-) T

PN-EN ISO 9239-1:2010 Krytyczny strumien (kWm')

Wydzielanie dymu(% . min)

3

3

9,1

229,3

(-)

(-)

Brr



nr 01741115/R22NP

Ze wzglqdu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskal dodatkowq klasyfikacjg:

s1

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla posadzek jest nastgpujEcy:

Wa6ciwoSci ogniowe Wydzielanie dymu

Bn s 1

ti.: Bn-s1

Niniejsza klasyfikacja obowiEzuje dla zastosowan koricowych zgodnie z warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie orazjak dla posadzki

,,trudno zapalnej" wedlug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r.

(Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z po2niejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiqzuje dla nastqpujqcych parametrow okre6lajqcych wyrob:

- opis wyrobu wg punktu 2,

- wyr6b moze byc stosowany na podktadach o euroklasie 41 iM.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

nie zostanie zmieniona metoda badania,

nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczaj4 poza granice obszaru

zastosowania okre6lonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostai wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy,

1 w archiwum Zakladu Badan Ogniowych ITB). Po6wiadczone kopie mogE by6 wydane

przezZaklad Badan Ogniowych ITB wyt4cznie na wniosek Wa6ciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

PodpisaN

Kierownik

Mariusz Zotnik
KIBROW

dr Pawet Sulik

Ogniowych
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Rysunek deski
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Rysunek profili


